от 13.02.2014 г. № 1497 Р4/П-14-Р-1
Разъяснение положений документации по запросу участника

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 1497 Р4/П-13 «Поставка баков-мерников и бака дренажных вод для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС»:

Содержание запроса:

Просим дать разъяснения по подбору толщины покрытия фторопластом, технически возможно сделать покрытие 1,2 ,3 ,4 мм, но на каждую толщину будет разная стоимость, технически каждый размер толщины может работать в указанных средах.
Разъяснение положений документации:

В ИТТ на разработку баков мерников в п. 3.10 «Требования к материалам оборудования» указано – антикоррозионное покрытие корпусов и штуцеров – фторопласт Ф-4 по ГОСТ 10007-80, толщина выбирается исходя из требуемого срока службы бака (не менее 30 лет).
