ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование лота: Осушитель адсорбционного типа ALD1650
2. Технические характеристики оборудования:
	№№

п/п
	Наименование
	Технические 

характеристики
	Срок 

гарантии
	Кол

	
	Осушитель адсорбционного типа ALD1650
	точка росы-40 ºC; производительность 100м3/мин; горячая регенерация; 

сосуды, входящие в состав осушителя – 
НЕ РЕГИСТРИРУМЫЕ в Ростехнадзоре.
	не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки
	1


3. Комплект поставки: 
	1
	Осушитель
	1

	2
	Паспорт
	1

	3
	Паспорт на сосуд, работающий под давлением
	по 1 на каждый сосуд

	4
	Руководство по монтажу и эксплуатации
	1

	5
	Комплект ЗИП на период гарантийного срока
	1


4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): в общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех.документации.
5. Требования к упаковке оборудования: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
6. Требования к технической документации: Техническая документация поставляется вместе с оборудованием. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие паспортов на сосуды, работающих под давлением. Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.
7. Прочие условия: В обязательном порядке необходим сертификат соответствия по системе ГОСТ-Р РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА на опасных производственных объектах
Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 
8. Место поставки и условия допуска

9. Срок поставки товара

10. Приложения

Начальник цеха 005                        ______________  В.В.Дерябин
Заместитель начальника цеха 005 _____________   Е.А.Лебедев
СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик комбината _____________Ю.В.Иванов
