от 25.12.2014 г. № 7284/105 Р3/П-14-Р
Разъяснение положений документации по запросу участника

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 19.5, 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7284/105 Р3/П-14 «Поставка компенсаторов сильфонных для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС»:

Содержание запроса:

Согласно пункту 1.3 опросного листа, опубликованного в составе закупочной документации от 22.12.2014 Тома 2 «Техническая часть» тип соединения с трубопроводом определяется поставщиком оборудования «например под приварку или фланцевое», однако в пункте 1.5 опросного листа указано требование заказчика: «L (строительная длина) указана c ответными фланцами, при поставке фланцевых компенсаторов»; а так же согласно требованиям к составу поставки (Пункт 7 опросного листа) в комплект поставки должны входить «ответные фланцы и крепеж». Означает ли это, что тип соединения компенсатора с трубопроводом должен быть именно фланцевый? Допускается ли поставка компенсатора с типом соединения с трубопроводом «под приварку»?
Разъяснение положений документации:
В п.1.3 опросного листа указано «тип соединения с трубопроводом определяется поставщиком оборудования», т.е. возможна поставка как компенсатора «под приварку», так и «фланцевого».

В п.1.5 опросного листа указано «L (строительная длина) (с ответными фланцами, при поставке фланцевых компенсаторов) – 500 мм», т.е. строительная длина компенсатора должна составлять не более 500мм при любом исполнении, а в случае поставки фланцевого компенсатора длина компенсатора должна быть не более 500мм с учетом ответных фланцев.

Требование п.7 опросного листа «в комплект поставки должны входить ответные фланцы и крепеж» должно выполняться при условии поставки компенсатора с фланцевым соединением.
