от 15.10.2015 г. № 7408/865 Куд1,2/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5, п. 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение закупочной документации по лоту № 7408/865 Куд1,2/П-15 «Поставка клапанов предохранительных DN50 для сооружения АЭС Куданкулам-1,2»:

Вопросы: 
Пропишите, пожалуйста, в спецификации рабочее давление клапанов PN (вход/выход).

Также прошу уточнить конструктивное исполнение клапанов – с узлом ручного подрыва либо без узла.

Ответы: 

1) Нет технического понятия «Рабочее давление клапанов (вход/выход)». 

В соответствии с НП-068-05 Приложение 4 Таблица 4- расчетное  давление (в ТУ), в проекте  АЭП - рабочее давление среды (Рраб.), давление полного открытия (Роткр.), давление обратной посадки (Рзакр.).

В проекте АЭС «КК»-  Рраб-0,5 МПа, Роткр.- 0,575 МПа, Рзакр.-0,45 Мпа

2) В проекте необходимо конструктивное исполнение с узлом ручного подрыва.
