ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Монтаж систем кондиционирования в помещениях №№ 128, 309, 349 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82 и в помещении № 303 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.55 ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
[bookmark: _Toc328395490][bookmark: _Toc328396379]
Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в техническом задании на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения применяемых материалов и оборудования или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения используемых материалов и оборудования или производителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству материалы и оборудование, указанные в техническом задании.
[bookmark: _Toc328395491][bookmark: _Toc328396380]Указание Участником запроса предложений эквивалентов материалов и оборудования, указанных в техническом задании, не может являться причиной для отклонения Участника.


1. Установить канальные кондиционеры MITSUBISHI – 4 шт.
2. Сплит-система Panasonic – 3 шт. 
При проведении монтажа кондиционеров руководствоваться  приложенным проектом  инв. № 12-05315 (Приложение № 1-1 к техническому заданию) разделом по кондиционированию воздуха и спецификацией на электроснабжениие кондиционеров (Приложение № 1-2 к техническому заданию).

	Приложения:
	1.
	Проект № 12-05315 - 27л.
	 

	
	
	(файл - 12-906-713_ЗП_СистКондиционир_ТехЗадание_ПРОЕКТ_12-05315_(Пр-1-1).docx)                             

	
	2.
	Спецификация - 7 л.
	

	
	
	(файл - 12-906-713_ЗП_СистКондиционир_ТехЗадание_Спецификация_(Пр-1-2).docx)
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îíòàæ ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ 

â ïîìåùåíèÿõ ¹¹ 128, 309, 349 ïî 

àäðåñó: 

Ñàíêò

-

Ïåòåðáóðã, óë. Ñàâóøêèíà, ä.82 è â ïîìåùåíèè ¹ 303 ïî àäðåñó: 
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«ÂÍÈÏÈÝÒ»

 

 

Ó÷àñòíèê ç

àïðîñà ïðåäëîæåíèé äîëæåí ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî ññûëêè â 

òåõíè÷åñêîì çàäàíèè íà òîâàðíûå çíàêè, çíàêè îáñëóæèâàíèÿ, ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ, 

ïàòåíòû, ïîëåçíûå ìîäåëè, ïðîìûøëåííûå îáðàçöû, íàèìåíîâàíèå ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ 

ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäî

âàíèÿ èëè íàèìåíîâàíèå ïðîèçâîäèòåëÿ, íîñÿò ëèøü 

ðåêîìåíäàòåëüíûé, à

 

íå

 

îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð. Ó÷àñòíèê çàïðîñà ïðåäëîæåíèé ìîæåò 

ïðåäñòàâèòü â ñâîåé çàÿâêå íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé èíûå òîâàðíûå çíàêè, çíàêè 

îáñëóæèâàíèÿ, ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ, ï

àòåíòû, ïîëåçíûå ìîäåëè, ïðîìûøëåííûå 

îáðàçöû, ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ èëè 

ïðîèçâîäèòåëåé, ïðè óñëîâèè, ÷òî ïðîèçâåäåííûå çàìåíû ñîâìåñòèìû ìåæäó ñîáîé, ïî 

ñóùåñòâó ðàâíîöåííû èëè ïðåâîñõîäÿò ïî êà÷åñòâó ìàòåðèàëû è îáîðó

äîâàíèå, óêàçàííûå â 

òåõíè÷åñêîì çàäàíèè.

 

Óêàçàíèå Ó÷àñòíèêîì çàïðîñà ïðåäëîæåíèé ýêâèâàëåíòîâ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ, 

óêàçàííûõ â òåõíè÷åñêîì çàäàíèè, íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ïðè÷èíîé äëÿ îòêëîíåíèÿ Ó÷àñòíèêà.
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