ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому диагностированию, продлению остаточного ресурса сосудов цеха КХО завода ГЭС
Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты»

	1. Место выполнения работ

Услуги по техническому диагностированию выполняются на территории Заказчика по адресу: Россия, Томская область, г. Северск, ОАО «СХК», завод ГЭС, промышленная площадка завода разделения изотопов (ЗРИ), здание 34.
При установлении сроков оказания услуг Исполнитель по договору должен учитывать срок на получение согласования въезда в г. Северск командированных лиц отделом г. Северска УФСБ по Томской области (сведения должны быть представлены не менее чем за 45 суток).


	2. Сроки (периоды) выполнения работ

Не более трех месяцев с момента заключения договора.


	3. Порядок оплаты

Полный расчет за оказанные услуги Заказчик производит в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления счета и счета-фактуры, составленных в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.


	4. Требования к участникам, предъявляемые  в соответствии с п. 12.5.5 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждаемых соответствие предъявляемым требованиям
Обладать положительным опытом оказания услуг в соответствии с предметом договора за последние 3 года. Участник закупки предоставляет копии договоров за последние 3 года с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копии документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты выполненных работ и т.п.).



	5. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с п. 12.5.1 ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки)
Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в РФ порядке;

- иметь лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-  отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.


	6. Предлагаемые заказчиком критерии и методика оценки участников, а также документы, предоставляемые участниками для оценки 

	№
   п/п
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
	Содержание критериев оценки заявок на участие в конкурсе
	Значимость критериев оценки, баллы

	Ценовые критерии

	1.
	Цена договора
	Цена договора включает все расходы, связанные с оказанием услуг (в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС). Оценка по критерию «цена договора» проводится без учета стоимостных критериев по следующей формуле:
БЦi = Цmin / Цi   * 80
где: БЦi – оценка по критерию «цена договора» i-го участника закупки, баллы;
Цi – предложение участника закупки о цене договора, указанной в заявке i-го участника закупки, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.;
Цmin – минимальное предложение участника закупки о цене договора, указанной в заявке из представленных участниками закупки предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.
	80

	Неценовые критерии

	2.
	Опыт
	Оценка по критерию «опыт» проводится по формуле:

БОi = Оi – Цтреб / Определ - Цтреб   * 20
где: БОi - оценка по критерию «опыт» i-го участника закупки, баллы;
Оi – сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб. с НДС;

Цтреб – сумма цен договоров, соответствующая установленному требованию в отношении одинаковых лиц (участник, соисполнитель) в отношении одних и тех же предметов договора, руб. с НДС;

Определ – предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема: ______, руб. с НДС
	20

	Совокупная значимость всех критериев, баллы
	100


	7. Требования к соисполнителям

Привлечение субподрядчиков для выполнения данной услуги не допускается.


Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

	1. Вид и цели выполнения работ

Экспертиза промышленной безопасности и определение срока безопасной эксплуатации сосудов.

Цель выполнения работы:

1.1. Определение технического состояния сосудов;

1.2. Установление возможности дальнейшей безопасной эксплуатации сосудов;

1.3. Определение сроков и условий дальнейшей эксплуатации сосудов.



	2. Наличие проектной документации

Паспорта на сосуды находятся у Заказчика.


	3. Перечень и объемы выполнения работ

  № 

п\п
Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)

Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)
Количественный показатель объема подрядных работ

1.
Техническое диагностирование и определение срока безопасной эксплуатации  сосудов
- анализ технической документации;
- оперативная (функциональная) диагностика;
- разработка программы технического диагностирования;
- проведение наружного и внутреннего осмотра (визуальный и измерительный контроль);
- исследование коррозионного состояния сосудов;
- проведение не разрушающего контроля: (контроль сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом, методом акустико- эмиссионного контроля, ультразвуковая толщинометрия, замеры твердости);
- анализ результатов технического диагностирования и проведение расчетов на прочность;

- пневматические испытания на прочность и плотность с использованием метода акустико-эмиссионного контроля;

- определение остаточного ресурса, возможности, сроков, параметров и условий дальнейшей эксплуатации сосудов; 
- оформление «Заключения экспертизы промышленной безопасности» на каждый сосуд.

Сосуды  по перечню 
Работы по проведению неразрушающего контроля (контроль сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом, ультразвуковая толщинометрия, замеры твердости, метод акустико-эмиссионного контроля при пневматическом испытании сосуда) выполняет лаборатория металловедения ЛМ ОГМ ОАО «СХК» после разработки и согласования программы технического диагностирования.
Перечень сосудов цеха КХО ЗГЭС, для которых необходимо  проведение экспертизы промышленной безопасности:

1. испаритель, рег. № 12-442 фреоновой холодильной машины ХТМФ 248-400 №1, (2000 мм, L=4772 мм, V=11000 л, материал 09Г2С, толщина стенки 14 мм;

2. конденсатор Л, рег. № 12-443 фреоновой холодильной машины ХТМФ 248-400  №1, (1100 мм , L=3811 мм,V=2300 л, материал 09Г2С, толщина стенки 14 мм;

3. конденсатор П, рег. № 12-444 фреоновой холодильной машины ХТМФ 248-400 №1, (1100 мм , L=3811 мм, V=2300 л, материал 09Г2С, толщина стенки 14 мм;

4. бак поплавковый, рег. №12-445 фреоновой холодильной машины ХТМФ 248-400 №1, (800 мм , L=1705 мм,V=1200 л, материал Вст3сп5, толщина стенки 10 мм;

5. испаритель, рег. № 12-462 фреоновой холодильной машины ХТМФ 248-400 №6, (2000 мм, L=4772 мм,V=11000 л, материал 09Г2С, толщина стенки 14 мм;

6. конденсатор Л, рег. № 12-463 фреоновой холодильной машины ХТМФ 248-400 №6, (1100 мм , L=3811 мм,V=2300 л, материал 09Г2С, толщина стенки 14 мм;

7. конденсатор П, рег. № 12-464 фреоновой холодильной машины ХТМФ 248-400 №6, (1100 мм , L=3811 мм, V=2300 л, материал 09Г2С, толщина стенки 14 мм;

8. бак поплавковый, рег. № 12-465 фреоновой холодильной машины ХТМФ 248-400 №6, (800 мм , L=1705 мм,V=1200 л, материал Вст3сп5, толщина стенки 10 мм;

9. испаритель, рег. № 12-470 фреоновой холодильной машины ХТМФ 248-400 №8, (2000 мм , L=4772 мм, V=11000 л, материал 09Г2С, толщина стенки 14 мм;

10. конденсатор Л, рег. №12-471 фреоновой холодильной машины ХТМФ 248-400 №8, (1100 мм , L=3811 мм, V=2300 л, материал 09Г2С, толщина стенки 14 мм;

11. конденсатор П, рег. № 12-472 фреоновой холодильной машины ХТМФ 248-400 №7, (1100 мм , L=3811 мм, V=2300 л, материал 09Г2С, толщина стенки 14 мм;

12. бак поплавковый, рег. № 12-473 фреоновой холодильной машины ХТМФ 248-400 №8, (800 мм , L=1705 мм, V=1200 л, материал Вст3сп5, толщина стенки 10 мм;

13. ресивер фреоновый, рег. № 12-480 (1) фреоновых холодильных машин ХТМФ 248-400, (1424 мм , L=4210 мм, V=6000 л, материал Ст20, толщина стенки 12 мм;

14. ресивер фреоновый, рег. № 12-482 (3) фреоновых холодильных машин ХТМФ 248-400, (1424 мм , L=4210 мм, V=6000 л, материал Ст20, толщина стенки 12 мм.




	4. Требования по выполнению сопутствующих работ, 
оказанию сопутствующих услуг

Не требуется.


	5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

Техническое диагностирование и определение срока безопасной эксплуатации  сосудов проводится на основании и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116 –ФЗ от 21.07.97г.;

- «Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» ПБ 03-517-02;

- «Методических указаний по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов» РД 03-421-01;

- «Инструкции по продлению срока службы, сосудов, работающих под давлением» СО 153-34.17.439-2003;

- «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии» НП-044-03;

- «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности» ПБ 03-246-98.



	6. Требования к безопасности выполнения работ 
и безопасности результатов работ
Требования безопасности при оказании услуг определяются в соответствии с «Положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината» П-ОТ-07-010-2012, требованиями ПБ РФ, режимными требованиями ОАО «СХК» и должны быть отражены в «Соглашении по охране труда» и «Соглашении по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ» (в приложении к договору).




	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов 
по завершению и сдаче работ
Результатом исполнения обязательств по договору является предоставление Заказчику акта сдачи-приемки оказанных услуг и «Заключений экспертизы промышленной безопасности», зарегистрированных и утвержденных в МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока РОСТЕХНАДЗОРА, на каждый сосуд.


	8. Требования по монтажу поставленного оборудования, 
пусконаладочным и иным работам
Не требуется.


	9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах

Не  требуется.


	10. Требования по объёму гарантий качества работ

Гарантия распространяется на весь объем оказанных услуг.


	11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Устанавливается в соответствии с заключением технического диагностирования.


	12. Правовое регулирование приобретения и использования 
выполненных работ

Не требуется.


Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном
проекте договора
	1. Авторские права с указанием условий передачи о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ.
Не  требуется.


	2. Иные требования к работам и к условиям их выполнения
по усмотрению Заказчика (для включения в контракт)
 Город Северск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

Исполнитель обязан при заключении договора предоставить Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и исполнительных органов. При изменении сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней  момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.


	3. Порядок сдачи и приёмки результатов работ
По факту оказания услуг Исполнитель передает Заказчику на подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах и комплект документации, предусмотренной в данном техническом задании.
Заказчик в течение 5 дней со дня  получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт или дать мотивированный отказ от его подписания.

Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.



