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Требования к предмету закупки – Техническое задание

1. Предмет закупки

1.1 Оказание консультационных услуг по вопросам, возникающим при работе в программном обеспечении (ПО) E3.Series.

1.2 Доработка ПО E3.Series под требования ОАО «НИАЭП».
2. Основание

Потребность проектного подразделения в ПО для детального электротехнического проектирования в соответствии с внутренними требованиями ОАО «НИАЭП» (именуемый далее - Заказчик), действующими нормативными требованиям к выпускаемой документации.
3. Сроки выполнения работ и оказания услуг
3.1. Начало: с момента заключения договора.
3.2. Окончание оказания услуг: в соответствии с п.7 План выполнения работ.
3.3. Окончание выполнения работ: 8 месяцев с момента заключения договора.

4. Цель, основные задачи

4.1. Основной задачей проекта является повышение эффективности автоматизации деятельности структурных подразделений Заказчика при проектировании и строительстве АЭС с использованием профильного программного обеспечения E3.Series германской компании Zuken E3 GmbH в части электротехнического проектирования.

4.2. Основной целью выполнения работ является доработка ПО E3.Series под требования Заказчика для наиболее эффективного применения ПО в практике проектирования и соответствия выпускаемой документации действующим нормативным требованиям.
5. Место выполнения работ
Выполнение работ производится на стороне исполнителя с демонстрацией результатов на территории Заказчика.
6. Результат выполнения работ
Результатом выполнения работ является:

6.1 Разработка следующих отчетных форм для автоматического вывода документации из ПО E3.Series в соответствии со стандартами предприятия, удовлетворяющих изложенным требованиям:

6.1.1 Перечень аппаратуры, удовлетворяющий следующим требованиям:
- генерация перечня должна производиться по п. 5.7 ГОСТ 2.701 «Международный стандарт. Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению» в соответствии с п. 5.3.18-5.3.20 ГОСТ 2-702-2011 «Международного стандарта. Единой системы конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем»;
- перечень аппаратуры должен состоять из 3 столбцов и расположен в верхнем правом углу чертежа. (отступ от рамки сверху 25 мм, отступ от рамки справа 0 мм, расстояние до штампа не менее 50 мм);

- должно производиться разбиение перечня аппаратуры на несколько таблиц с продолжением слева при превышении установленного отступа до штампа.
Внешний вид, пример заполнения, высота и тип шрифта, разбиение перечня по функциональным группам, соответствующим фактическому расположению аппаратуры приведен в приложении 1.
6.1.2 Таблица подключений (клеммник), удовлетворяющий следующим требованиям:
Внешний вид клеммника, представленный в стандартной поставки E3.Series необходимо доработать с учетом следующих требований:

- исключить столбец «Размещение на схеме»;

- реализовать возможность генерации на пользовательский формат листа;

- реализовать возможность выводить совместно с маркой жилы её цвет.

6.1.3 Задание заводу на НКУ, удовлетворяющее следующим условиям: 

- создание документа, состоящего из описи документов, перечня документации опросного листа;

- создание в E3.Series необходимых свойств;

Внешний вид, пример заполнения, формат листов, высота и тип шрифта, расположение рамок и штампов на листах см. приложение 2;

6.1.4 Альбом заполнения гермопроходок, удовлетворяющий следующим условиям:
- формирование документа, состоящего перечня занятых и резервных модулей и альбома заполнения;

- создание в E3.Series необходимых свойств;

Внешний вид, пример заполнения, формат листов, высота и тип шрифта, расположение рамок и штампов на листах см. приложение 3;

6.1.5 Схема заполнения НКУ
 Внешний вид, пример заполнения, формат листов, высота и тип шрифта, выводимые свойства, расположение рамок и штампов на листах см. приложение 4.
6.1.6 Лист общих данных, удовлетворяющий следующим условиям:
- генерация ведомости основных комплектов рабочих чертежей в соответствии  с приложением Г форма 2 ГОСТ 21.1101-2009 «Международный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- на листе размещаются 3 таблицы;

- возможность ввода текста на лист;

- разбиение таблицы на несколько таблиц с продолжение вправо при превышении  установленного отступа до края нижней рамки до рамки (25 мм).
Внешний вид, пример заполнения, формат листов, высота и тип шрифта, выводимые свойства,  расположение рамок и штампов на листах см. приложение 5.
6.1.7 Схема КРУ 6 кВ, удовлетворяющая требованием ЕСКД.
Внешний вид, пример заполнения, формат листов, высота и тип шрифта, выводимые свойства, расположение рамок и штампов на листах см. приложение 6;

6.2 Разработка следующих приложений по автоматизации процессов проектирования

6.2.1 Приложение по созданию дерева проекта по технологическому заданию (из XLS)
6.2.2 Приложение по заданию устройства и места из внешней базы.
6.2.3 Приложение для экспорта данных для задания на раскладку кабелей, удовлетворяющее следующим условиям:

- формирование отчета по кабелям в MS EXCEL;

- создание фильтров для выгрузки части кабелей, находящихся в проекте, в отчет.
Внешний вид, пример заполнения, формат листов, высота и тип шрифта, выводимые свойства, расположение рамок и штампов на листах см. приложение 7.
6.2.4 Приложение по поддержке системы кодирования KKS.
Необходимо разработать приложение, которое при создании нового элемента будет производить формирование его кода KKS в соответствии с установленными правилами. 

Код KKS элемента должен состоять из нескольких сегментов, каждый из которых может представлять собой выпадающий список или текстовое поле. При создании нового элемента и активации данного приложения должна открываться форма ввода сегментов кода KKS. Пример требуемого пользовательского интерфейса приведен в приложении 8.

6.2.5 Приложение по интеграции с ПО линейки SmartPlant Enterprise.
Необходимо разработать функционал двусторонней интеграции ПО Е3.Series с ПО линейки SmartPlant Enterprise. Передача данных должна производиться на основе промежуточных Excel-файлов установленного формата. Необходимо настроить выгрузку и загрузку соответствующих отчетов в ПО Е3.Series.
6.2.6 Приложение, позволяющее в автоматизированном режиме заполнять штампы.
- создание необходимых свойств в базе данных;

- создание возможных вариантов штампов;

- возможность изменять высоту шрифта, тип шрифта, степень сжатия и толщину текста.

7. План выполнения работ
	№
	Этапы
	Срок с момента заключения договора

	1
	Оказание консультационных услуг
	

	1.1
	 Консультационные услуги по решению вопросов ведения базы данных и выполнения проекта в ПО E3.series. Оказываются на территории Заказчика. 
	1 месяц

	1.2
	 Консультационные услуги по решению технических вопросов установки и администрирования ПО E3.series. Оказываются на территории Заказчика. 
	8 месяцев

	2
	Работы по написанию приложений и отчетных форм
	

	2.1
	 Приложение по созданию дерева проекта по технологическому заданию (из XLS). Написание и отладка. 
	2 месяца

	2.2
	 Приложение по заданию устройства и места из внешней базы. Написание и отладка 
	2 месяца

	2.3
	 Приложение, позволяющее в автоматизированном режиме заполнять штампы. Написание и отладка 
	2 месяца

	2.4
	 Разработка автоматической формы по выпуску конструкторской документации – документ «Лист общих данных». Написание и отладка. 
	2,5 месяца

	2.5
	 Приложение по поддержке системы кодирования KKS. Написание и отладка 
	3 месяца

	2.6
	 Разработка автоматической формы по выпуску конструкторской документации – документ «Перечень аппаратуры». Написание и отладка. 
	3 месяца

	2.7
	 Разработка автоматической формы по выпуску конструкторской документации – документ «Таблица подключений (клеммник)». Написание и отладка. 
	3 месяца

	2.8
	Разработка автоматической формы по выпуску конструкторской документации – документы «Задание заводу на НКУ», «Схема заполнения НКУ». Написание и отладка.
	4 месяца

	2.9
	Разработка автоматической формы по выпуску конструкторской документации – документ «Схема КРУ 6 кВ». Написание и отладка.
	5 месяцев

	2.10
	Разработка автоматической формы по выпуску конструкторской документации – документ «Альбом заполнения гермопроходок». Написание и отладка.
	6 месяцев

	2.11
	Приложение для экспорта данных для задания на раскладку кабелей. Написание и отладка.
	7 месяцев

	2.12
	Приложение по интеграции с Smart Plant Enterprise. Написание и отладка.
	8 месяцев


8. Возможность привлечения субподрядчиков

8.1. По данным работам не допускается привлекать субподрядчиков. 
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