от 09.12.2015 г. №7408/870 Блр1,2/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника

 Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5, п.19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации  «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7408/870 Блр1.2/П-15 «Поставка арматуры запорной до DN25 для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»
Вопросы:
1. Обращаем Ваше внимание на то, что в Приложении 1.1 к Проекту договора Спецификация по позициям 3-6 для клапана сильфонного С26410-010М в качестве материала корпуса арматуры указана углеродистая сталь. Однако, в соответствии с ТУ 26-07-391-2008 материал корпуса для клапана сильфонного С26410-010М нержавеющая сталь (08Х18Н10Т).

Кроме того, что в Приложении 1.2 к Проекту договора Спецификация по позиции 42 клапан запорный НГ26524-010МАЭ-27 указаны параметры трубы 10x2, что не соответствует ТУ 26-07-1407-2008, где параметры трубы для данного клапана 14x2.

В связи с вышесказанным просим сообщить материал корпуса арматуры и параметры трубы.
2. С целью предложения аналогов запорных клапанов, просим Вас представить более подробные технические характеристики (в виде ТУ, ТЗ, КД или выдержки из каталогов) запорных клапанов по типу С26410-010М по типу ТУ 26-07-391-2008 (маркировка арматуры 00QJB30AA001, 00QJB30AA002, 00QJB30AA007, 00QJB30AA008) в виду отсутствия подлинной и достоверной информации по данным клапанам, уточняющие следующие характеристики: Материал корпуса клапана.
Ответы:
- Подтверждаем, материал корпуса клапана сильфонного С26410-010М по ТУ 26-07-391-2008 – нержавеющая сталь

- Позиция 42 спецификация 1.2  должно быть под трубу 14х2

