Ответ на запрос:
2. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
5.Фанера Сорт  2-4
Данное значение показателя является неизменным или требуется конкретизировать?
Данный показатель является неизменным.

 6. Подложка «Порилекс НПЭ» Плотность, кг/м   325±5
Данное значение показателя является неизменным или требуется конкретизировать?
Согласно раздела 23 Информационной карты проведения аукциона в электронной форме «Требования к предложению участника закупки о функциональных и качественных характеристиках предлагаемых к выполнению работ» - 1.3. Для определения соответствия предлагаемых к выполнению работ требованиям заказчика, при заполнении заявки не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных показателей и других выражений, допускающих разночтения или двусмысленное толкование. Исключения составляют случаи, когда показатели в соответствии с действующими нормативными документами, техническими или физическими условиями, данными производителей товаров  указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.

Температура применения, °С   от -40 до +90
Данное значение показателя является неизменным или требуется конкретизировать?
Согласно раздела 23 Информационной карты проведения аукциона в электронной форме «Требования к предложению участника закупки о функциональных и качественных характеристиках предлагаемых к выполнению работ» - 1.3. Для определения соответствия предлагаемых к выполнению работ требованиям заказчика, при заполнении заявки не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных показателей и других выражений, допускающих разночтения или двусмысленное толкование. Исключения составляют случаи, когда показатели в соответствии с действующими нормативными документами, техническими или физическими условиями, данными производителей товаров  указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.

11. Выключатель   автоматический ГОСТ  Р  50345 – 2010
Номинальный   ток (А) 16                25  
 Заказчику требуется с номинальным током 16 А и 25А  или только один?
Заказчику требуется с номинальным током 16 А и 25А.  

