       ДОГОВОР

на техническое обслуживание теплового пункта

 базы специальных перевозок ОАО «Атомспецтранс»

г.Москва








«___» июня 2011г.

_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании  Устава,  с  одной стороны, и ОАО «Атомспецтранс", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нащокина Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,  заключили  настоящий   договор  (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется произвести техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов, автоматики и механической части оборудования индивидуального теплового пункта базы специальных перевозок ОАО «Атомспецтранс», а также теплотрассы  от котельной депо Николаевка до ЦТП базы специальных перевозок ОАО «Атомспецтранс», длиной 260 (двести шестьдесят) метров, и внутренних тепловых сетей длиной 200 (двести) метров  по адресу г. Москва, пр-т Мира, д 81Б, стр. №2 (далее - ТО теплового пункта) в течение оговоренного срока, а Заказчик обязуется  создать  Подрядчику  необходимые  условия  для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику.

2.2. Подрядчик должен провести ТО теплового пункта в соответствии с требованиям  «Правил устройств и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПУБЭПВК), «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Правила технической эксплуатации тепловых установок» (ПТЭТЭ), другими инструкциями и правилами, имеющими отношение к предмету обслуживания тепловых установок.

2.3. Подрядчик обязуется предоставить обученный и аттестованный персонал для проведения работ по ТО теплового пункта.
2.4. Подрядчик обязан соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и требования законодательства об охране окружающей среды. Подрядчик обязан произвести размещение отходов образующихся при выполнении работ по ТО теплового пункта. 

2.5. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.6. Подрядчик обязан устранить брак, допущенный по его вине при ТО теплового пункта за свой счёт, в любое удобное для Заказчика время.

2.7. Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику обо всех аварийных и предаварийных ситуациях с указанием рекомендаций и принятием мер по их устранению и предотвращению. 
2.8. Подрядчик обязан проводить контроль работы оборудования, трубопроводов и арматуры. Обеспечить надежную и экономичную работу всего оборудования, принятого на техническое обслуживание.

2.9. Подрядчик обязан заносить все работы, осуществляемые персоналом Подрядчика в оперативный журнал, который ведется Подрядчиком.

2.10. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику для выполнения Договора по п. 1.1. исправное оборудование. 
2.11. Заказчик обязуется обеспечить бесперебойно всеми видами энергии (электрической, газом, водой).

2.12.  Заказчик обязуется обеспечить режим распределения и использования энергии теплоносителя, не нарушающие работу котельного оборудования.
2.13.  Заказчик обязуется Оплачивать приобретение дополнительных материалов, оборудования необходимых для замены и ремонта по согласованным Сторонами перечням  и оплачивать используемое при пусконаладочных работах электроэнергию, газ, воду.
2.14.  Заказчик обязуется не допускать появления в тепловом пункте посторонних лиц, без сопровождения представителя Заказчика.

2.15.  Заказчик обязуется предоставить персоналу Подрядчика доступ в помещения для проведения работ, в соответствии с условиями настоящего Договора, а также предоставить место для хранения спецодежды, инструмента, документации, связанной с проведением указанных работ.

3. СУММА И ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Сумма настоящего договора составляет _________________ рублей, в том числе НДС 18% _________________ рублей. Ежемесячная стоимость работ по договору составляет _________________ рублей, в том числе НДС 18% _________________ рублей.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик производит оплату ТО теплового пункта по факту выполненных работ ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным.
4.2. Оплата производится на основании выставленных Подрядчиком счетов, осуществляется в российских рублях в безналичной форме, путем перечисления Заказчиком соответствующей денежной суммы на расчетный счёт Подрядчика, указанный в разделе 11 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. В течение 2-х (Двух) рабочих дней после выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предоставляет Заказчику 2 (Два) экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру.

5.2. Заказчик в течение 3-х (Трех) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ должен подписать его или направить Подрядчику мотивированный отказ. 

5.3. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации.

6.2. Стороны не несут ответственности по обязательствам другой Стороны перед третьими лицами.

6.3.  Стороны не несут ответственности за неисполнение  и или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. За нарушение техники безопасности при производстве ТО теплового пункта Заказчик ответственности не несет.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы не по вине сторон (пожара, военных действий, наводнения и т.п.) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по желанию (требованию) одной из  Сторон с обязательным предупреждением Подрядчика за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, с указанием причин расторжения.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.10. 2011г. и действует по 30 апреля 2011 г. 
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам иначе, как с письменного согласия другой Стороны.

10.2.  Все вопросы взаимоотношений Сторон, прямо не урегулированные договором разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

10.3.  Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, каждый из которых аутентичен и имеет равную юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
         Подрядчик  

                 Заказчик


Адрес: ______                                            129085 г. Москва, просп. Мира, д.81Б

            __________________________                 



            Банковские реквизиты:


Банковские реквизиты:


Р/счет 4_________________
   
Р/счет 40702810700060021800

            В ____________________________
в ОАО Банк «ВТБ» 


г.




 
г. Москва

К/с




            к/с 30101810700000000187

БИК 


                       
            БИК  044525187                                       

ИНН/КПП 



            ИНН/КПП 7717609102/771701001


ОКВЭД 
ОКПО 



Контактные телефоны:


Контактные телефоны:






                       (499)264-41-65, (499)264-98-78   

От Подрядчика             


От Заказчика
         Директор 


    

Директор
 

         _______________



ОАО «Атомспецтранс»

__________


     
_____________В.В.Нащокин

Приложение № 1
к Договору
от «___» ______ 2011г.

№ _________________




Калькуляция на проведение работ по ТО теплового пункта:
	№
	 Наименование работ
	Ед. имз
	Кол-во
	Цена за ед., руб 
	 НДС, 18 %
	Сумма, руб с НДС 18 %)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Сумма прописью :____________________________________________
Место проведения работ: 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 81Б
Срок проведения работ: 01.10.2011 – 30.04.2012.

От Подрядчика             


От Заказчика
         Директор 


    

Директор
 ОАО «Атомспецтранс

         _______________



 
_____________ В.В.Нащокин
Приложение № 2
к Договору
от «___» ______ 2011г.

№ _________________
Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика; место, условия и сроки (периоды) выполнения работ; начальная (максимальная) цена контракта; требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

	Наименование работ
	Адрес местонахождения 
	Количество единиц

	1. Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также механической части оборудования 

индивидуального теплового пункта базы специальных перевозок.

2. Обслуживание тепловой трассы от котельной депо Николаевка до ЦТП базы специальных перевозок, (L260м) а также внутренних тепловых сетей(L200м).
	Москва, проспект Мира, д. 81Б


	1


Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, условиям и результатам работ должны соответствовать:

требованиям  «Правил устройств и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПУБЭПВК), «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Правила технической эксплуатации тепловых установок» (ПТЭТЭ), другими инструкциями и правилами, имеющими отношение к предмету обслуживания тепловых установок.
Требования, установленные к безопасности работ: исполнитель обязан обеспечить выполнение работ в соответствии требованиям охраны труда, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации и следующими нормативными документами:

	ГОСТ 12.1.004-91
	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

	ГОСТ 12.1.019-79
	ССБТ. Электробезопасность. Общие требования

	ГОСТ 12.1.030-81
	ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

	ГОСТ 12.1.038-82
	ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни 
напряжений прикосновения и токов

	ГОСТ 12.2.007.1-75
	ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности


Место выполнения работ: на производственной базе Заказчика
Сроки (периоды) выполнения работ: 
Сроки проведения работ согласовываются в заявках Заказчика.
Планируемые сроки октябрь 2011 года - апрель 2012 года;

Начальная (максимальная) цена контракта (в т. ч. НДС): 
Ориентировочная цена договора 263501 рубль 98 коп.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:
Работы по техническому обслуживанию и  текущему ремонту теплового пункта и тепловых сетей должны  проходить на базе Заказчика. Сроки проведения работ согласовываются в заявках Заказчика.

Исполнитель, производивший работы по техническому обслуживанию и  текущему ремонту теплового пункта и тепловых сетей несёт гарантийную ответственность за качественный ремонт и исправную работу контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Объем гарантий качества распространяется на все виды проведенных работ, на замененные узлы, агрегаты, запасные части и материалы, приобретенные Исполнителем для выполнения работ.
От Подрядчика             


От Заказчика
         Директор 


    

Директор
 ОАО «Атомспецтранс

         _______________



 
_____________ В.В.Нащокин
