ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трансформаторов для временного электроснабжения 

вспомогательного оборудования НВОАЭС-2
1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка трансформаторов для временного электроснабжения вспомогательного оборудования НВОАЭС-2 устройств согласно спецификации (Приложение 1 к техническому заданию) 
2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Согласно спецификации оборудования (Приложение 1 к техническому заданию)
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

Поставляемое оборудование должно соответствовать Проекту АЭС и техническим характеристикам (приложение 1 к техническому заданию).

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно спецификации оборудования (Приложение 1 к техническому заданию)

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Согласно спецификации оборудования (Приложение 1 к техническому заданию)

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Согласно спецификации оборудования (Приложение 1 к техническому заданию)

7. Требования к обслуживанию товара

Определяются на этапе согласования ТУ (ТЗ) на изделия

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова 2-б, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Товар должен соответствовать спецификации, прилагаемой к заявке (Приложение 1 к ТЗ), приложению 3 к проекту договора «Менеджмент качества»). Оборудование, подпадающее под номенклатуру ОИТ-0013-2000 должно быть поставлено совместно с сертификатом ОИТ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Соответствие законодательству РФ, нормам и правилам, действующим в атомной энергетике, Постановлению Правительства РФ №982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется  в форме принятия декларации о соответствии», наличие разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования согласно спецификации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

11. Требования к результатам работ

Поставка качественно и в срок

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (указывается при необходимости)

Гарантийный срок хранения – 24 месяца с возможностью переконсервации и последующего хранения в течение 12 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента ввода соответствующего энергоблока НВАЭС-2 в промышленную эксплуатацию

