от 30.08.2013 г. № 839 Р4/П-13-Р
Разъяснение положений документации запроса предложений по запросу участника
Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.п. 19.5, 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 документации запроса предложений разъясняет следующее положение документации по лоту № 839 Р4/П-13 «Поставка  арматуры защитной Dn 150-200 для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС».
Содержание запроса:

Затворы обратные 4RN72S02, 4RN73S02, 4RN74S02 (по типу КПЛВ.494454.309-02) согласно спецификации (приложение №1 к проекту договора) являются неремонтопригодными без вырезки из трубопровода.

Это противоречит требованиям, указанным в столбце 32 спецификации (приложение №1 к проекту договора): затворы обратные должны быть ремонтопригодными без вырезки из трубопровода, со съемной крышкой для возможности ремонта (под приварку).

1) Требуется разъяснить: 
2) распространяется ли требование, указанное в столбце 32, на вышеуказанную арматуру;
3) в случае если это требование распространяется, сообщаем, что затворы обратные с аналогичными характеристиками ремонтопригодные без вырезки из трубопровода будут отличаться по массе от предоставленных прототипов;
4) допускается ли увеличение массы затворов обратных по указанным позициям и в каких пределах.

Разъяснение положений документации запроса предложений:

Для затворов обратных 4RN72S02, 4RN73S02, 4RN74S02, устанавливаемых на вертикальном участке, подтверждаем требование по ремонтопригодности без вырезки из трубопровода, со съемной крышкой для возможности ремонта (под приварку) с допустимым увеличением массы до 120 кг. Строительная длина арматуры должна быть не более 450 мм, стыкуемая труба 219х9, диаметр расточки dp=204 мм, тип разделки кромки С-25.  
