от 15.10.2015 г. №7284/496 К2-1-15-Р-2

Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7284/496 К2-1-15 «Поставка оборудования стационарного саншлюза для сооружения энергоблока № 1 Курской АЭС-2»:

Вопрос 1: 
Прошу уточнить размеры трапа и его присоединительные размеры к системе канализации.


Ответ: 
Информируем, что 14.10.2015г. в закупочную документацию по лоту № 7284/496 К2-1-15 «Поставка оборудования стационарного саншлюза для сооружения энергоблока № 1 Курской АЭС-2» были внесены изменения, а именно: Том 2 «Техническая часть» закупочной документации изменен и изложен в новой редакции, а также продлены сроки окончания подачи заявок на участие в закупке, рассмотрения заявок и подведения итогов закупки.
Дополнительно сообщаем: размеры трапа, присоединительные размеры к системе канализации, а так же прочие характеристики трапов принять в соответствии с ИТТ 00KPF-MAA0004.
Тип трапа T-L-S (трап спецканализации с решеткой и боковым отводом) принять для следующих помещений:
00UKS10R076
00UKS10R070
00UKS10R072
00UKS18R041
 Тип трапа T-L-V (трап спецканализации с решеткой и нижним отводом) принять для следующих помещений:
00UKS14R033 
00UKS18R026
00UKS22R020
00UKS14R047


