ДОГОВОР

г. Казань






              «»__________ 20___ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», далее именуемое «Заказчик», в лице________________________, действующего на основании  _____________________________., с одной стороны, и _____________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол №_________ от __________) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательства выполнять следующие виды работ:

1.1.1. Производить техническое обслуживание (далее по тексту – Работы) технических средств физической защиты комплекса физической защиты (далее по тексту – Системы), согласно Регламенту работ по обслуживаемым системам (Приложение № 1 к настоящему Договору), на объекте: Пункт хранения радиоактивных отходов (ПXPO) Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Республика Татарстан Высокогорский муниципальный район, 21-й км Дубъязского тракта (Далее по тексту - Объект). 

1.1.2.Производить внеплановое сервисное обслуживание и ремонт Систем согласно Заявке на выполнение внепланового сервисного обслуживания и ремонт (Приложение № 2 к настоящему Договору) на Объекте.
1.1.3. Начало оказания услуг – с момента подписания договора.
Окончание оказания услуг – по истечении 12 месяцев с даты подписания договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Производить работы по техническому обслуживанию согласно Регламенту работ по обслуживаемым системам (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.1.2. Осуществлять выезды в сроки указанные в п.2.1.3. настоящего Договора, на объект Заказчика, для устранения неисправностей согласно Заявке на выполнение внепланового сервисного обслуживания и ремонта (Приложение № 2 к настоящему Договору) (Далее по тексту – Заявка).

2.1.3. Прибыть на объект Заказчика в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки на выполнение внеплановых работ.

2.1.4. Использовать при выполнении работ качественные материалы и комплектующие, соответствующие требованиям действующего законодательства.

2.1.5. Нести ответственность за соблюдение его работниками правил техники безопасности, пожарной безопасности и поведения на территории Объекта Заказчика;

2.1.6. Привлекать к выполнению работ по настоящему Договору только квалифицированный опытный персонал, прошедший обучение и проинструктированный по технике безопасности труда.

2.1.7. «Исполнитель» гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) «Исполнителя», представленные в рамках аукциона, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

«Исполнитель» также гарантирует, что Сведения и документы получены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных), по согласию всех упомянутых в Сведениях лиц могу быть раскрыты, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и в последующем обрабатываться такими органами (далее – Раскрытие). 

При изменении Сведений «Исполнитель» обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить в Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом  «Исполнителем».
В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения «Исполнителем» своих обязательств по договору (контракту), в том числе настоящих условий, Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» вправе, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, требовать расторжение договора (контракта) по решению суда.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно принять и оплатить, произведенные Исполнителем работы;

2.2.2. Обеспечить Исполнителю свободный доступ на объект, для выполнения работ.

2.2.3. Назначить сотрудника (список сотрудников), уполномоченного (ых) подавать Заявки на внеплановое сервисное обслуживание и осуществлять приемку выполненных работ.

2.2.4.
Допускать к работе с Системой только тех сотрудников, которые имеют достаточный уровень квалификации для работы с данным оборудованием.

2.2.5.
Производить оплату на условиях предусмотренных настоящим договором.

2.2.6. Предоставлять Исполнителю все сведения, требуемые для исполнения условий настоящего договора. Обеспечить Исполнителю доступ в помещения, где установлена Система.

2.2.7. Провести первоначальный инструктаж персонала Исполнителя о порядке, правилах   доступа и условиях пребывания на Объекте.

2.2.8. Оперативно направлять Заявку Исполнителю, в случае выявления неисправности (ей) Систем либо оборудования, находящихся на сервисном обслуживании.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

3.1. Работы по техническому обслуживанию согласно Регламенту работ по обслуживаемым системам производятся в сроки указанные в Приложении №1 к настоящему договору с последующим подписанием акта выполненных работ по техническому обслуживанию. 

3.2. Уполномоченный представитель Заказчика подписывает Акт выполненных работ, предоставленный Исполнителем в день завершения работ, или направляет мотивированный отказ в приемке работ в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента возникновения разногласий. В случае непредставления мотивированного отказа и не подписания Акта, последний считается принятым в редакции Исполнителя.

3.3. При возникновении неисправностей в межрегламентный период, Уполномоченный сотрудник Заказчика, направляет Заявку Исполнителю по факсу с обязательным указанием типа Системы (оборудования) и характера неисправности.

3.4. Прием заявок на выполнение работ осуществляется в рабочие дни (с понедельника по пятницу, за исключением общегосударственных праздничных дней), с 9-00 до 18-00 часов по местному времени.

3.5. Представители сервисной службы Исполнителя должны прибыть на Объект Заказчика в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки на выполнение внеплановых работ.

3.6. Представители сервисной службы Исполнителя по прибытии на объект Заказчика в сроки указанные п.2.1.3. настоящего Договора, проводят осмотр, тестирование и другие необходимые диагностические мероприятия для выявления неисправностей. Срок диагностических мероприятий не может превышать 8 (восемь) часов.

3.7. После осмотра и предварительного тестирования Системы (оборудования) Исполнителем в присутствии представителя Заказчика, в случае обнаружения неисправностей Системы (оборудования), не попадающих под условия гарантийного обслуживания, составляется Дефектная ведомость (Приложение № 4 к настоящему Договору) для определения объема необходимых ремонтных работ, и их стоимости.

3.8. Срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, составляет 6 месяцев с даты оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ. Гарантийный срок качества на вновь замененные элементы (приборы) в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания соответствующего акта.
3.9. По произведенным исполнителем работам согласно Заявке Заказчика, стороны подписывают Акт выполненных работ.

3.10. Заказчик рассматривает и утверждает в течение 5 (пяти) банковских дней Акт выполненных работ выполненных на основании Заявки и предоставленный Исполнителем, или направляет мотивированный отказ в приемке работ в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента возникновения разногласий. В случае непредставления мотивированного отказа и не подписания Акта, последний считается принятым в редакции Исполнителя. 

3.11. При невозможности оказания сервисных услуг на месте, вывоз на ремонт и доставка оборудования из ремонта осуществляется за счёт Исполнителя, исключая случаи, на которые не распространяются гарантийные обязательства.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ.

4.1. Стоимость технического обслуживания в соответствии с п.1.1.1, п.1.1.2 настоящего Договора, осуществляемого Исполнителем согласно Регламенту работ по обслуживаемым системам (Приложение № 1 к настоящему Договору) составляет _________________ руб. (_____________) рублей, _____ коп. в том числе  НДС 18% на сумму ______________ руб. (______________________) руб. ___________ коп. за 1 (один) месяц.

4.2. Оплата по п.4.1. настоящего Договора производится Заказчиком путем ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта оказанных услуг/выполненных работ, на основании полученных Заказчиком платежных документов. 

4.3 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.4 Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. В цену включены все расходы Исполнителя, в т.ч. налоги, сборы и другие обязательные платежи, включая НДС – 18%.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. 3а несвоевременное выполнение работ настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,03% от стоимости невыполненных работ по настоящему Договору за каждый день задержки.

5.3. 3а нарушение Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,03 % от суммы долга за каждый день просрочки платежа.

5.4. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный им Заказчику и его работникам, другим физическим лицам, движимому и недвижимому имуществу, а также окружающей среде, при условии доказанности вины Исполнителя.

5.6. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от ответственности от уплаты претензий, требованиям и судебным искам, от всякого рода расходов связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, произошедшим с собственным и привлеченным персоналом Исполнителя в процессе выполнения Работ по настоящему Договору.

5.7. Исполнитель соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами в течение всего срока действия Договора. Исполнитель самостоятельно проводит расследование несчастных случаев на производстве, произошедших на территории Объекта с собственным и привлеченным персоналом Исполнителя.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных явлений, пожаров, наводнений, землетрясений, военных действий, гражданских беспорядков, забастовок, изменений в законодательстве, принятия государственными органами власти и управления актов, препятствующих одной из Сторон исполнять свои обязательства по Договору, а также других форс-мажорных обстоятельств, принятых в судебной практике. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, обязана сообщить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме немедленно, однако не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты их наступления, а также доказать их существование достоверными документами. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

6.3. Если выполнение одной из Сторон всех или части обязательств по настоящему Договору задерживается по этой причине более чем на 2 (Два) месяца, то Договор может быть расторгнут при условии проведения Сторонами взаиморасчетов.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности, будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего Договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Споры, возникшие между сторонами при исполнении договора, при невозможности решения путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного Суда по месту нахождения ответчика.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания  и действует до исполнения сторонами взаимных обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.2. Стороны обязуются в течение 10 (Десяти) календарных дней письменно информировать друг друга в случае изменения сведений, указанных в разделе 10 настоящего Договора.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

9.4. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

                 Приложения к договору:

Приложение № 1 – Регламент работ по обслуживаемым системам;

Приложение № 2 – Форма Заявки на выполнение внепланового технического обслуживания;

Приложение № 3 – Форма Листа учета технического обслуживания по заявке;

Приложение № 4 – Форма Дефектная ведомость;

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	Заказчик:
	Исполнитель:

	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

119017  г. Москва, Большая Ордынка, 24/26

Филиал «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
Адрес: 603600 г. Нижний Новгород, ГСП-1027

Московское шоссе, 302А

ИНН: 4714004270 КПП:525743002

р/сч: 40502810042070000046 в Волго-Вятском Банке

Сбербанка РФ г. Нижний Новгород

Сормовское отделение №6652 г. Нижнего Новгорода

к/сч: 30101810900000000603 БИК: 042202603

Получатель услуг «Казанское отделение» филиала  «Приволжский территориальный округ»  ФГУП «РосРАО»                             

Адрес: 420054, г. Казань, ул. Складская, д.28, а/я 147     

 КПП 165945001
	

	Директор 
_________________________/ Ф.Н.Казаков/
	Директор 

___________________________/ /


Приложение № 1 к Договору №__________

От « »_________20___ г.

Регламент работ по обслуживаемым системам

	№
	Вид работ
	Периодичность

	1. Пожарная сигнализация ПС

	1.1
	Осмотр, диагностика и проверка системы на работоспособность
	1 раз в месяц в рабочее время Пн-Пт

	1.2
	Проверка на работоспособность системы – устройств, приборов, приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей
	1 раз в  месяц

	1.3
	Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирование прибора приемно-контрольного (ППК), его крепления (установки) заземления и внешних соединений
	1 раз в  месяц

	1.4
	Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, включателей и переключателей подлежащих ремонту, предохранителей, встроенных элементов питания ППК
	По необходимости (при выявлении неисправностей) 

	1.5
	Чистка наружных поверхностей корпусов ППК, внутреннего пространства боксов. Контроль их состояния
	1 раз в 3 месяца

	1.6
	Внешний осмотр составных элементов приемных и контрольных устройств, извещателей, шлейфов пожарной сигнализации  на отсутствие на них повреждений, грязи, проверка прочности крепления и т.д.
	1 раз в месяц

	1.7
	Чистка наружных поверхностей извещателей, дымовой камеры, продувка; контроль состояния
	1 раз в месяц (при выявлении неисправностей)

	1.8
	Контроль состояния мест соединения со шлейфом. Замена вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов). Восстановление контактов между розеткой и извещателем, между шлейфом и извещателем
	1 раз в месяц (при выявлении неисправностей)

	1.9
	Контроль основных и резервных источников питания системы пожарной сигнализации
	1 раз в  месяц

	1.10
	Первичный инструктаж персонала эксплуатационных служб
	1 раз в 3 месяца (по мере необходимости, при обновлении штата)

	1.11
	Повторный инструктаж персонала эксплуатационных служб
	Не реже 1 раз в год

	1.12
	Проверка работоспособности рабочего места охраны
	1 раз в  месяц

	1.13
	Перенос контрольно-приемных приборов при изменении планировки объекта, изменений назначений помещений 
	по мере необходимости

	1.14
	Конфигурирование прибора при изменении планировки объекта, изменений назначения помещений (без до установки извещателей или замены шлейфов)
	по мере необходимости

	1.15
	Профилактика оборудования: диагностика кабельных трасс, соединений и извещателей
	1 раз в  месяц

	1.16
	Консультация персонала по телефону
	С 8:30 до 17:30 в рабочие дни

	1.17
	Составление дефектной ведомости 
	Регулярно по каждому выезду, а так же при выявлении неисправностей

	1.18
	Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в 3 месяца (при выявлении неисправностей)

	1.19
	Устранение различных неисправностей, восстановление целостности шлейфов и т.д. по вызову эксплуатационных служб
	по мере необходимости

	1.20
	Проверка работоспособности оптико-электрических датчиков и контроль их питания
	1 раз в  месяц

	2. Охранная сигнализация

	2.1
	Осмотр, диагностика и проверка системы на работоспособность
	1 раз в месяц в рабочее время Пн-Пт

	2.2
	Проверка на работоспособность системы – устройств, приборов, приемно-контрольных приборов, тревожных извещателей
	1 раз в месяц

	2.3
	Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирование прибора приемно-контрольного (ППК), его крепления (установки) заземления и внешних соединений
	1 раз в  месяц

	2.4
	Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, включателей и переключателей подлежащих ремонту, предохранителей, встроенных элементов питания ППК
	при выявлении неисправностей

	2.5
	Чистка наружных поверхностей корпусов ППК, внутреннего пространства боксов. Контроль их состояния
	1 раз в месяц

	2.6
	Внешний осмотр составных элементов приемных и контрольных устройств, извещателей, шлейфов охранной сигнализации  на отсутствие на них повреждений, коррозии, проверка прочности крепления и т.д.
	1 раз в месяц

	2.7
	Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа; контроль состояния
	1 раз в  месяц (при выявлении неисправностей)

	2.8
	Контроль состояния мест соединения со шлейфом. Замена вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов). Восстановление контактов между розеткой и извещателем, между шлейфом и извещателем
	1 раз в  месяц (при выявлении неисправностей)

	2.9
	Контроль основных и резервных источников питания системы охранной сигнализации
	1 раз в месяц

	2.10
	Первичный инструктаж персонала эксплуатационных служб
	1 раз в 3 месяца (по мере необходимости, при обновлении штата)

	2.11
	Повторный инструктаж персонала эксплуатационных служб
	Не реже 1 раз в год

	2.12
	Проверка работоспособности рабочего места оператора (АРМ)
	1 раз в месяц

	2.13
	Перенос контрольно-приемных приборов при изменении планировки объекта, изменений назначений помещений
	по мере необходимости

	2.14
	Конфигурирование прибора при изменении планировки объекта, изменений назначения помещений (без доустановки извещателей или замены шлейфов)
	по мере необходимости

	2.15
	Профилактика оборудования: диагностика кабельных трасс, соединений и извещателей
	1 раз в  месяц

	2.16
	Консультация персонала по телефону
	С 8:30 до 17:30 в рабочие дни

	2.17
	Составление дефектной ведомости для проведения ремонта
	Регулярно по каждому выезду, а так же при выявлении неисправностей

	2.18
	Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в  месяц (при выявлении неисправностей)

	2.19
	Устранение различных неисправностей, восстановление целостности шлейфов и т.д. по вызову эксплуатационных служб
	по мере необходимости

	2.20
	Проверка работоспособности оптико-электрических датчиков и контроль их питания
	1 раз в месяц

	

	
	
	

	3.Система видеонаблюдения и видеорегистрации
	

	5.1
	Проверка на работоспособность системы – устройств, передатчиков, видеокамер
	1 раз в месяц в рабочее время Пн-Пт

	5.2
	Чистка наружных поверхностей корпуса видеосерверов. Контроль их состояния, полная диагностика.
	1 раз в месяц

	5.3
	Чистка внутреннего пространства видеосерверов. Контроль их состояния, полная диагностика.
	1 раз в месяц

	5.4
	Контроль видеоархива, определение средней величины срока хранения видеоинформации (в днях)
	1 раз в месяц (при выявлении неисправностей)

	5.5
	Чистка наружных поверхностей видеокамер; контроль состояния
	1 раз в  месяц (при выявлении неисправностей)

	5.6
	Контроль состояния разъемных соединений. Замена вспомогательных элементов (разъемов, комутац. клемм). Восстановление контактов.
	1 раз в месяц

	5.7
	Контроль основных и резервных источников питания системы видеонаблюдения
	1 раз в месяц  

	5.8
	Первичный инструктаж персонала эксплуатационных служб
	1 раз в 3 месяца

	5.9
	Повторный инструктаж персонала эксплуатационных служб
	1 раз в 3 месяца (по мере необходимости)

	5.10
	Проверка работоспособности рабочего места оператора
	1 раз в месяц

	5.11
	Конфигурирование видеосерверов (проверка масок детекторов движения, скорости записи для каждого из каналов, настройка основных параметров яркость-контраст-баланс).
	1 раз в  месяц (при выявлении неисправностей)

	5.12
	Консультация персонала по телефону
	С 8:30 до 17:30 в рабочие дни

	5.13
	Составление дефектной ведомости для проведения ремонта
	Регулярно по каждому выезду, а так же при выявлении неисправностей

	5.14
	Измерение электрического сопротивления линии видео сигнала, сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в  месяц (при выявлении неисправностей)

	5.15
	Устранение различных неисправностей, восстановление целостности линии
	при выявлении неисправностей


Приложение № 2 к Договору №_________

От « » _________20____ г.

Заявка на выполнения внепланового технического  обслуживания.

Наименование организации: _____________________________________________________________________________

Город:_______________________________________________________________________

Адрес организации:_____________________________________________________________

Телефон: ________________ Факс: ________________ Эл. Почта: _________-____________

Наименование оборудования (системы): ________________________________________________--__________________________

Серийный номер оборудования (при наличии): _____________________________________________________________________________

Краткое описание неисправности: ___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата отправления заявки: ______________________________

Представитель заказчика:

Должность ______________________________________________________________

Ф.И.О.        ______________________________________________________________

Приложение № 3 к Договору №_________

От «_»_______ 20___ г.

Лист учета

технического обслуживания по заявке 

от «___» __________ 20___г.

	Дата выезда
	
	Время начала работ
	

	Сервисный инженер(ы)
	
	Время окончания работ
	


Данные о заказчике

	Заказчик
	«Казанское отделение» филиала  «Приволжский территориальный округ»  ФГУП «РосРАО»                             

	Контактное лицо
	

	Телефон, факс
	

	Адрес
	

	Система
	

	Монтажная организация
	

	Ответственное лицо за оборудование
	


Перечень работ и протокол проведения испытаний

	№
	Перечень работ
	Примечания

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Замечания и рекомендации

	
	

	
	


Результаты испытаний ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замечаний и недостатков по объему и качеству выполненных работ не обнаружено.

Лист учета подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

Исполнитель                                                                    Заказчик

	
	Казанское отделение  филиала  «Приволжский территориальный округ»  ФГУП «РосРАО»                             


____________________/________________/       ____________________/______________/

«___» ____________ 20___г.                                  «____» ________________20___г.

Приложение № 4 к Договору №

От « » _______20___ г.

Дефектная ведомость

_____________________________________________________________________________

наименование объекта


	Выводы и предложения:

	

	

	

	

	Представитель исполнителя 

	 
	Должность, Ф.И.О.,
	подпись
	

	
	

	"
	"
	
	20
	г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


	Представитель заказчика 

	
	Должность, Ф.И.О.,
	подпись
	

	
	

	"
	"
	
	20
	г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Наименование установок и их неисправных ТС�
Неисправный узел или деталь
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