ЧАСТЬ 3.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Техническое задание 
на ТО системы АПС, ОП и АПТ на производственном терминале ОАО «СПб «ИЗОТОП»


Техническое обслуживание (в дальнейшем – ТО) системы, автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения людей о пожаре (ОП) и автоматического пожаротушения (АПТ), установленной  в зданиях  ОАО «СПб «ИЗОТОП», расположенных на производственном терминале по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г. п. Кузьмоловский, ст. Капитолово, а именно: складе №1,№2 Лит. «А» (здание 1,2); эксплуатационно-техническом помещении, убежище лит. «А1» (зд. 9); аккумуляторной Лит. А2 (здание 1а); контрольно-пропускном пункте  лит. «Е» (зд.7); гараже лит.К (здание 10); гараже лит.К1 (здание 3); узле учета тепловой энергии лит. К2 (здание 6); административно-бытовом корпусе лит. И (здание 13); складе приборов и защитной техники лит.З (здание 12); складе возвратной тары лит. З1 (здание 12а); гараже лит. Л (здание 10а ); здании железнодорожной службы лит. «А» (зд. 18) производится с целью  нормального функционирования оборудования вышеуказанной системы, которая обеспечивает непрерывный контроль за режимом пожарной безопасности состояния зданий производственного терминала.

ТО должно осуществляться в соответствии с требованиями РД.009-01-96 и РД.009-02-96 ГУ ГПС МВД России, специализированной организацией, имеющей лицензию, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; виды деятельности: монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

Организация, осуществляющая ТО должна располагать штатом персонала, имеющим соответствующую квалификацию для выполнения работ. В случае если работы будут выполняться лицами, не имеющими гражданства РФ, необходимо представить действующую временную регистрацию и разрешение на работу, оформленные соответствующим образом.
Расчет стоимости работ должен проводиться на основании Прейскуранта МГО «Защита» № 2661 001-92.

ТО осуществляется в период с 01 января 2013года по 31 декабря 2013года.
Работы по техническому обслуживанию должны проводиться по графику, разработанному исполнителем и согласованному с Заказчиком в соответствии с плановыми регламентами № 1 и № 2.

Периодичность выполнения работ: Регламент №1- ежемесячно, Регламент №2 – не менее 2-х раз в год.

В состав работ обязательно должны быть включены следующие виды работ:

1. Внешний осмотр приемно-контрольных приборов установки на предмет надежности крепления, отсутствия следов коррозии, окисления, загрязнения и т.д.

2. Проверка работоспособности установки с помощью встроенных средств контроля.

3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения на резерв.

4. Определение технического состояния установок и отдельных технических средств по  внешним признакам.

5. Профилактические работы и текущий ремонт: очистка наружных поверхностей технических средств, очистка, протирка, подпайка, замена и восстановление элементов технических средств вышедших из строя в процессе эксплуатации.

6. Проверка выдачи сигналов управления на противопожарные системы оповещения и комплексная проверка установки.

7. Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей.

Исполнитель работ по техническому обслуживанию должен вести «Журнал регистрации работ по ТО» с подтверждением подписью состава и даты проведения таковых работ.

Состав оборудования системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) оповещения людей о пожаре (ОП) и автоматического пожаротушения (АПТ) подлежащей ТО определяется нижеприведенным перечнем:

	№ п/п
	Наименование.
	Тип,

марка
	Кол-во, шт.

	1
	2
	3
	4

	Склад № 1, № 2  лит. А (здание 1, 2)

	1
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	4

	2
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	7

	3
	Оповещатель пожарный звуковой 
	ОПЗ «Стандарт»
	6

	4
	Оповещатель пожарный световой
	КОП 25 «Выход»
	8

	Здание № 9

	1
	Прибор приемно-контрольный
	«Сигнал 20П »
	2

	2
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	126

	3
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	16

	4
	Устройство сигнальное
	ТОН-1С-12
	21

	5
	Устройство сигнальное
	БЛИК-С-12
	17

	6
	Блок бесперебойного питания
	БРП 24-01
	1

	7
	Извещатель пламени
	
	4

	8
	Преобразователь интерфейса
	С2000-ПИ
	1

	Аккумуляторная Лит. А2 (здание 1а)  

	1
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	8

	2
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	3

	3
	Оповещатель пожарный звуковой
	ОПЗ «Стандарт»
	1

	4
	Оповещатель пожарный световой
	КОП 25 «Выход»
	3

	5
	Блок бесперебойного питания
	БРП 24-01
	1

	6
	Прибор приемно-контрольный
	ППКОП «С2000-4»
	1

	Здание №7

	1
	Прибор приемно-контрольный
	«Сигнал 20П »
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	34

	3
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	4

	4
	Устройство сигнальное
	ТОН-1С-12
	2

	5
	Блок бесперебойного питания
	БРП 24-01
	1

	6
	Преобразователь интерфейса
	С2000-ПИ
	1

	Здание № 10

	1
	Извещатель пожарный тепловой
	ИП103-3-2А-1М
	64

	2
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	3

	3
	Оповещатель пожарный звуковой
	«ПКИ-1»
	3

	Здание № 3

	1
	Прибор приемно-контрольный
	«Сигнал 20П »
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	18

	3
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	2

	4
	Извещатель пожарный тепловой
	ИП103-3-2А-1М
	45

	5
	Оповещатель пожарный звуковой
	«ПКИ-1»
	2

	6
	Оповещатель пожарный  световой 
	КОП-25
	2

	7
	Блок бесперебойного питания
	БРП 24-01
	1

	Здание № 6

	1
	Оповещатель пожарный звуковой
	«ПКИ-1»
	1

	Здание № 13

	1
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	42

	2
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	4

	3
	Оповещатель пожарный звуковой
	«ПКИ-1»
	4

	4
	Оповещатель пожарный  световой 
	КОП-25
	4

	                                                               Здание № 12

	1
	Прибор приемно-контрольный
	«Сигнал 20П »
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	39

	3
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	2

	4
	Оповещатель пожарный звуковой
	«ПКИ-1»
	2

	5
	Блок бесперебойного питания
	БРП 24-01
	1

	Здание № 12а

	1
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	8

	2
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	2

	3
	Оповещатель пожарный звуковой
	«ПКИ-1»
	1

	                                                                Здание №10а

	                    1
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	                   3

	                    2
	Извещатель пожарный тепловой
	ИП-103-3-А2-1М
	                  10

	                    3
	Оповещатель звуковой  «ОПЗ Стандарт»
	ОПЗ Стандарт
	                   1

	                    4
	Блок резервного питания
	БРП 12-3/12В 3А 7Ач с АКБ
	                   1

	                    5
	Прибор приемно-контрольный
	ППКОП «С2000-4»
	                   1

	                    6
	Оповещатель световой
	КОП-25
	                   1

	                    7
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	                   6

	                    8
	Блок защиты линии
	Блок защиты линии
	                   1

	9
	Линейный тепловой извещатель
	PHSC-155-EPC
	   3 (42м)

	                   10
	Блок контрольно пусковой 
	С2000-КПБ
	1

	                   11
	Источник бесперебойного питания 
	БРП 24-3 (3А, 24В, 7Ач) с АКБ
	1

	                   12
	Узел управления дренчерный с электроприводом
	УУ-Д40/1.2 (Э12.24.220) – ГМ.04
	1

	                   13
	Ороситель спринклерный водяной для трубопровода дренчерного
	СВН-10
	1

	   14
	Прибор  приемно-контролный
	«Сигнал 20П»
	1

	                                                                  Здание № 18

	1
	Прибор приемно-контрольный
	«Сигнал 20П »
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	40

	3
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	4

	4
	Устройство сигнальное
	ТОН-1С-12
	6

	5
	Блок бесперебойного питания
	БРП 24-01
	1

	6
	Преобразователь интерфейса
	С2000-ПИ
	1


3

