1) Конфигурация: h – 1,5м, L – 3,0м, по L делится на четыре равных части (две створки глухие, две – на открывание). Количество – 38 штук.

2) Размер подоконной доски принимать на 100 мм больше L. Водоотлив: 3,8м х 0,15м. Внутренний откос: ширина 250мм.
3) Здание кирпичное, четверти в оконных проемах отсутствуют.

4) Для расчета требуемого показателя сопротивления теплопередачи оконных конструкций применять: температура наружного воздуха - -34оС, температура внутри помещения - +22 оС. 
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