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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Компрессоры воздушные винтовые Atlas Copco GX11 10FF (или аналог).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	364300


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Компрессоры воздушные винтовые Atlas Copco GX11 10FF (или аналог) будут использоваться на стендах тепловых испытаний «IDTF» и «Цефей-М» в рамках проекта «ИТЭР».


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1. Климатическое исполнение, категория размещения, тип атмосферы при эксплуатации указываются в соответствии с ГОСТ 15150:

3.1.1. Оборудование будет эксплуатироваться в условиях типа климата ТпУ;

3.1.2. Оборудование будет размещаться в помещениях категории 4.2;

3.1.3. Оборудование предназначено для эксплуатации в условиях I типа атмосферы.

3.2. Место установки каждой единицы Оборудования

3.2.1. на стенде «IDTF»: АО «НИИЭФА», отделение НТЦ «Синтез», корпус 60А3, помещение стенда «IDTF»;

3.2.2. на стенде «Цефей-М»: АО «НИИЭФА», отделение НТЦ «Синтез», корпус 60Б2, помещения стенда «Цефей-М». 

3.3. Категория пожаро- и взрывобезопасности помещения, в котором будет происходить  эксплуатация Оборудования, в соответствии с НБП-105-2003: В4.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	№
	Наименование технической характеристики
	Значение технической характеристики

	1.
	Производительность, не менее
	1390 л/мин

	2.
	Рабочее давление, не менее
	9,75 бар

	3.
	Мощность, не более
	11 кВт

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1. Уровень шума при работе Оборудования – не более 70 дБ.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1. Срок службы фильтров QD – не менее 1000 часов.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.4.1. Компрессор воздушный винтовой Atlas Copco GX11 10FF должен быть смонтирован на воздушном ресивере объёмом 270 литров;

4.4.2.  Охладитель воздуха и осушитель воздуха должны быть встроены в корпус компрессора;
4.4.3. Максимальные габариты одной единицы Оборудования (длина х ширина х высота) – 1533 х 640 х 1332 мм;  

4.4.4. Максимальная масса одной единицы Оборудования – не более 350 кг; 

4.4.5. Компрессор должен иметь звукоизолирующий корпус;

4.4.6. Оборудование поставляется со всеми необходимыми для полного монтажа компонентами. 

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	4.7.1. Основное напряжение – 380 В ± 10%;
4.7.2. Частота – 50 Гц.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	4.8.1. Поставляемое в соответствии с настоящим техническим заданием Оборудование должно быть оснащено современным контроллером – Electronikon 001 (или аналог).

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В состав Оборудования должно входить:

4.9.1. Компрессор воздушный винтовой Atlas Copco GX11 10FF  или эквивалент – 2 шт.;
4.9.2. Электродвигатель мощностью не менее 11 кВт – 2 шт.;

4.9.3. Входной воздушный фильтр – 2 шт.;

4.9.4. Входной обратный клапан – 2 шт.;

4.9.5. Маслосепаратор – 2 шт.;

4.9.6. Концевой доохладитель – 2 шт.;

4.9.7. Клапан минимального давления – 2 шт.;

4.9.8. Масляный резервуар – 2 шт.; 

4.9.9. Маслоохладитель – 2 шт.;

4.9.10. Клапанный блок термостата – 2 шт.;

4.9.11. Масляный фильтр – 2 шт.;

4.9.12. Ресивер объёмом не более 270 литров – 2 шт.;

4.9.13. Осушитель воздуха рефрижераторного типа с точкой росы +3°С – 2 шт.;

4.9.14. Фильтр PDX для удаления капельной влаги и твёрдых частиц с очисткой до 0.01 микрона – 2 шт.;

4.9.15. Фильтр QD для удаления паров масла из сжатого воздуха – 2 шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	4.10.1. Оборудование должно иметь маркировку с указанием наименования фирмы-изготовителя и модели Оборудования.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	4.11.1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования при транспортировке всеми видами транспорта. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставка Оборудования сопровождается передачей Заказчику документов:

5.2.1. Товарная накладная ТОРГ-12 – 2 шт.;

5.2.2. Счёт-фактура – 2 шт.;

5.2.3. Руководство по эксплуатации – 2 шт.;

5.2.4. Сертификат соответствия – 2 шт.;

5.2.5. Паспорт – 2 шт.   


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1. Поставщик несёт гарантийные обязательства с момента приёмки Оборудования Покупателем (подписание товарной накладной ТОРГ-12) на протяжении не менее 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Оборудование должно быть оснащено системой предупреждения о приближении срока регламентных сервисных работ.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	12.1. Класс безопасности электродвигателя (не хуже) – IP55.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	13.1. Поставщик сопровождает поставку Оборудования сертификатом соответствия и паспортом на Оборудование.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	16.1. Оборудование в соответствии с настоящим техническим заданием поставляется в следующем количестве:
16.1.1. Компрессор воздушный винтовой Atlas Copco GX11 10FF  или эквивалент – 2 шт.
16.2. Срок поставки Оборудования – 2 месяца со дня подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	17.1. Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требования не предъявляются.


                  РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Оборудование
	Компрессоры воздушные винтовые Atlas Copco GX11 10FF (или аналог) в соответствии с настоящим техническим заданием и с требованиями, описанными в Разделе №4. 


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	18.1. 50% в течение 10 (десяти) банковских дней после вступления договора в силу и предоставления обеспечения возврата аванса.

18.2. 50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной ТОРГ-12.  


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также доставку в адрес Покупателя по адресу: 196641, Санкт-Петербург, посёлок Металлострой, дорога на Металлострой, 3.


7

