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 ВЩ-13-3
ЩУ-3/1-1 74У1 IP54

АВБбШв-5х25 L=66 м от ШР-13 гр.3

Iкз =1176 А при КЗ на вводе ВУЩ,
  DU=0,68 %
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3х220/380 В
   50 Гц

ВА47-100 C
3п  25 A
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