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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Ремонт и обслуживание



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

Пуско-наладочные работы под нагрузкой для вновь вводимого оборудования ХМЗ. Проверка соответствия значений параметров объекта требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния объекта технического обслуживания в данный момент времени, с приведением технических характеристик объекта к параметрам заявленным заводом изготовителем.

	

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	а) проверка и анализ заводской технической документации объекта; 

б) проведение технического осмотра;

в) проведение комплекса испытаний и  измерений отдельных элементов оборудования в соответствии с рекомендациями технических паспортов и эксплуатационных инструкций; 
г) замена дефектных узлов и деталей по результатам испытаний;
д) определение показателей точности и достоверности полученных и заявленных технических характеристик;

е) испытания объекта на соответствие условиям безопасности; 

ж) обработка результатов промежуточных испытаний; 

з) пробный  и рабочие пуски;

и) составление и утверждения акта.



	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	1. Сварочно-выпрямительная техника с  программным управлением  – 26 ед.
	Общий объем работ 2 980,94 н/час рассчитан по нормативам принятым на ОАО «СХК»


	2. Гальванические преобразователи с  программным управлением – 11 ед
	

	3. Прессовое оборудование с  программным управлением – 2


	

	4. Станочное оборудование с числовым программным управлением – 11 ед.


	


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Организация берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих и пожарной безопасности. 

Работы исполнителем проводятся в зоне ионизирующего излучения по составленному плану обеспечения качества, с учетом требований  ISO 9001: 2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), НРБ -99/2009 «Нормы радиационной безопасности», ОСПОРБ -99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности». Неисправные узлы 


	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Обеспечение работоспособности оборудования в течении периода межремонтного обслуживания.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Обеспечение технических параметров оборудования заявленным характеристикам заводом изготовителем или достоверное обоснование  невозможности их получения.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Нет требований

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.1.6.7, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.93, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

   - Лицензия  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  России на осуществление деятельности при сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.
- Соглашение по охране труда.

- Соглашение по пожарной безопасности.

          -  Соглашение по радиационной безопасности

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Нет требований

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Требования к производственной базе:  
В общем случае инструментальная база должна включать в себя следующие приборы (или их аналоги):    

- измеритель сопротивления заземления KEW- 4105А (от 0 – 1999 Ом)

  в комплекте с измерительными электродами;

- измеритель сопротивления Ф4103 – М1 (от 0 – 15000 Ом);

- измеритель электромагнитных полей промышленной частоты 50Гц  П3-50В;

- испытательная установка 100кВ/10А;

- измеритель сопротивления заземляющих устройств, молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов MRU-101 с пределами измерений Rзаземления 0 – 20 кОм, Rудельное (грунта) 0-999 кОм*м ( или его аналог);

- устройство для проверки и настройки параметров релейной защиты и автоматики РЕТОМ-11М (или его аналог);

 - устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей  УПТР- 2МЦ с пределами измерений Iтепл.рсц. 0,8-200 А, Iэл.магн.расц. до    4800А;

- устройство для испытаний защит электроборудования подстанций 6-10 кВ УНЭП (или его аналог);

- измеритель сопротивления электроизоляции проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов MIС-3 с диапазоном измерений  Uсети +(0-600В), Rx изоляции 0кОм-3,0 ГОм, Rx постоянному току и активного   0-199 Ом, 200-399 Ом ( или его аналог);

- измеритель параметров электробезопасности элекроустановок MIE-500 с диапазоном измерений Uперем. тока 0-250 В, Rзаземл.0,01-5 кОм, Iсраб. УЗО 3,3-500 мА,  Zs сопр. петли К.З. 0,01-200 Ом, t сраб. 0-500 мс ( или его аналог);

-измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения изоляции  MIC-2500 с диапазоном измерений Uсети ±(0-600 В), Rx изоляции 50кОм-1100 ГОм, Rх постоянному току 0-99 Ом, 100-399 Ом ( или его аналог);

- обладать  аттестованным по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок»   (ПОТ  РМ – 016) персоналом, имеющим опыт работы в действующих электроустановках в количестве не менее 3 инженеров-наладчиков.

-     наличие у Исполнителя СМК, ее соответствие требованиям ISO 9001: 2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), предоставляют сертификат соответствия СМК;

Иметь свидетельство, выданное саморегулирующей организацией о допуске к видам 

работ, предусмотренных приказом № 624 Минрегиона РФ, п.24 раздела – II
24.3 – ПНР синхронных генераторов систем возбуждения (для выполнения работ по п.2 перечня работ);

24.9 – ПНР электрических машин и эл.приводов (для выполнения работ по п.1,2,3 перечня работ);

24.5 – ПНР коммутационных аппаратов (для выполнения работ по п.1,2,3 перечня работ);

24.7 – ПНР автоматики в электроснабжении (для выполнения работ по п.1,2,3 перечня работ);

24.10 – ПНР систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств (для выполнения работ по п.1,2,3,4,5 перечня работ);

24.11 – ПНР автономной наладки систем (для выполнения работ по п.1,2,3 перечня работ);

24.12 – ПНР комплексной наладки систем  (для выполнения работ по п.1,2,3 перечня работ);



	Подраздел 3.8 Специальные требования

	 Работы исполнителем проводятся в зоне ионизирующего излучения по нарядно-допускной системе принятой на Химико-металлургическом заводе ОАО «СХК»


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Проведение технического обслуживания, пробных и рабочих пусков заявленного в ТЗ оборудования с обеспечением рабочих характеристик заявленных заводом изготовителем.


	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	По результатам пробных и рабочих пусков, выявленные при приемке скрытые дефекты устраняются «Исполнителем».

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Исполнитель высылает Заказчику акт сдачи-приемки работ по форме КС-2, КС-3 с приложением к нему оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счета-фактуры, счета на оплату. Счет-фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее пяти календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОАО «СХК»
	Открытое Акционерное Общество «Сибирский Химический Комбинат»

	2
	ТЗ
	Техническое задание

	3
	ХМЗ
	Химико – металлургический завод

	4
	КС-2
	«Акт о приемке выполненных работ» 



	5
	КС-3
	«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» 

	6
	ТО
	Техническое обслуживание


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	План-график технического обслуживания № 80-04/343 на 3х листах
	


